
 max. 60 mm 

 60 m
m

 

cavo  MCA20-I-GF
cable MCA20-I-GF

cavo  MCA20-I-GF
cable MCA20-I-GF

terminale MCA-PM
terminal    MCA-PM

terminale MCA-PM
terminal    MCA-PM

fissare con il nastro adesivo
di alluminio MCA-ALL75
fix with alluminium masking 
tape MCA-ALL75

ricoprire con schiuma reticolata
(ad es. schiuma PU)
cover with reticulated 
foam (ex. PU foam)

2 COIBENTAZIONE
2 INSULATION

3 CABLAGGIO
3 CONNEXION

cavo MCA20-I-GF
cable MCA20-I-GF

cablare con MCA UNIVERSAL
wiring with MCA UNIVERSAL

cavo di alimentazione
power cable

alla centrale C2000

to control panel C2000
pozzetto di derivazione
connexion manhole

posizionare il sensore C2000-SR vicino al cavo MCA20-I-GF
ed a filo del piano di calpestio
place the sensor C2000-SR near the cable MCA20-I-GF
and at sidewalk

centralina C2000
control panel C2000 

1 PREDISPOSIZIONE CAVO
1 CABLE POSITIONING
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